
Werks- und Prufzertifi kat
Das DruckprÚfgerát der Firma

l.B.o.S. EU a.S. / Ekosystémy
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hat am 04.04.2013
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Abwasser- und Umwelttechnik GmbH
lnselsbergstr. 3

99891 Emsetal OT Schwarzhausen
Deutschland

Tel.: +49(0)3625915670 - Fax: -15673
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9989'1 Schwarzhausen - Inselsbergstrasse 3 - Tel : +49(0)36259/5670
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Ekosystemy

Protoko|: Tlaková zkouška Potrubí. VzduchA/olné zadání
Tlak v mbar

300,0 mbar
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tlakuSníŽení
Čas v min o

ZvýŠení tIaku

Testcenter

9989'l Schwarzhausen

Inselsbergstrasse 3

MASTERTEST@ SN:0Bl223

Werksprúfung 04.2013

4.4.2013 l2:01:09

VzduchA/o|né zadání

Vo|né zadání Vzduch

Potrubí

Tvrdý po|yvinyIchIorid

PMC131 -300 - +300 mbar, SN: A407A201052

p|án-č.

Čís|o úseku

od šachty

AŽ k šachtě

Dé|ka zkušební trati

Profil potrubí

Průměr

ČísIo

Vnitřní ochrana

ZkouŠka senzoru

01

01

A1

5,0 m

Kruh

150 mm

02

4.4.2013

Stanoviště
Místo

Ulice

Zkoušející

Výstroj

Č..zakázky
Datum zkoušky

Zkušební metoda

Třída zkoušky

Oblast

Materiá|

Poznámka

Senzor

Zkušební tlak

Přípustná ztráta tIaku

Skutečná ztráta t|aku

250,0 mbar
'10,0 mbar

0.0 mbar

Doba před nap|něním

Čas zkoušky

Výs|edek

0:00 min

0:00 min

Neobstála při zkoušce

Dodavatel Zákazník
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